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Tiedot

3-9kw 1650 mm 240kg
Nimellisteho 6 kW Asennus kannattaa teettaa Kantava alusta
Hyotysuhde 86 % A . I
) ammattilaisella Varmista, ettd lattia kestdd asennettavan
Savukaasumassavirta 4,7 g/s

Hyvéksytty seuraavien mukaan:
Eurooppalainen standardi EN-13240
NS 3059 (Norja)

BImSchV.2 (Saksa)

Art. 15a B-VG (Itdvalta)

Clean Air Act. (UK)

Takka lampenee erittdin kuumaksi
Jotkut takan pinnat kuumenevat lammityksen
aikana ja niiden koskettaminen saattaa
aiheuttaa palovammoja. Muista myds luukun
lasin voimakas ldmpdsateily. Tulenaran
materiaalin sijoittaminen ilmoitettua
turvaetdisyyttd lahemmaksi saattaa
aiheuttaa tulipalon. Kyteva palaminen voi
aikaansaada nopean kaasupalon sekd aine- ja
henkildvahinkoja.

Liitdnt& savupiippuun

Takka pitaa liittda savupiippuun, joka on mitoitettu vahintdan 400 °C

savukaasuldmpdtilalle.
* Liittimen ulkohalkaisija on 150 mm.

* Tavanomaisen kdyton aikana savupiipun vedon tulisi olla 20-25 Pa

Tdssd ohjeessa selostetaan takkojen
asennus. Takan toiminnan ja turvallisuuden
varmistamiseksi suosittelemme, ettd takan
asennus annetaan ammattilaisen tehtavaksi.
Ota yhteys jdlleenmyyjiimme, jotka voivat
suositella sopivia asentajia.

Toimenpidelupa

Nama ohjeet saattavat olla ristiriidassa
Suomen rakentamismddrdysten kanssa.

Katso tdydentdvat ohjeet tai kysy paikalliselta
rakennusvalvontaviranomaiselta neuvoa
rakentamismddrayksia koskevissa asioissa.
Tulisijan asentamiseen ja liittdmiseen hormiin
on haettava toimenpidelupa paikallisilta
rakennusviranomaisilta.

Talon omistaja on itse vastuussa
turvavaatimusten tdyttamisestd ja asennuksen
tarkastuttamisesta alan asiantuntijalla.
Asennuksesta on ilmoitettava nuohoojalle,
koska nuohoustarve muuttuu.

takan ja savupiipun painon. Tavallisesti takka

ja savupiippu voidaan asentaa omakotitalon
puulattiarakenteen pdalle, mikali kokonaispaino
on korkeintaan 400 kg.

Eduslaatta

Tulenarka lattia on suojattava eduslaatalla,
koska takkaluukusta saattaa lennahtaa
hehkuvia kekaleitd. Sen tulee ulottua 400 mm
takan etupuolelle ja 100 mm takan molemmille
sivuille tai 200 mm aukon kummallakin
puolella. Eduslaatta voi olla luonnonkived,
betonia, peltid tai lasia. Naihin malleihin on
saatavana lisdvarusteena lasista valmistettuja
eduslaattoja.

Asennuksen lopputarkastus
Ennen takan kdyttdonottoa asennus pitda
tarkastuttaa valtuutetulla nuohoojamestarilla.
Lue myds tarkain erilliset lammitysohjeet
ennen kuin alat kdyttda takkaa.

Palamisiiman tuominen

Takka suurentaa huoneen tuloilmatarvetta. Ilma voidaan tuoda epdsuorasti

ulkoseindssa olevan venttiilin kautta tai ulkoa tulevan kanavan kautta, joka
liitetddn takan alasivulla olevaan liittimeen. Palamisilman kulutus on noin 15

m3/h.

liitdnnan lahelld. Vetoon vaikuttavat etupddssa savupiipun pituus ja

halkaisija, mutta myds sen tiiviys. Savupiipun suositeltu véhimmaispituus
on 3,5 metrid ja sopiva savukanavan koko on @#130-150 mm.

Tavanomaisen kdytdn aikana savupiipun vedon tulisi olla 20-25 Pa liitanndn
lahelld. Yli 1 metrin mittaisen putken halkaisijan on oltava 100 mm ja samalla

* Vaakasuuntainen ja mutkitteleva savukanava huonontaa vetoa.
Savukanavan vaakaosuus saa olla enintddn 1 m pituinen edellyttden, etté
pystysuuntainen osa on vahintéan 5 m pitka.

Koko savukanava on pystyttdvd nuohoamaan ja nokiluukkujen on oltava
helposti avattavissa.

* Tarkasta, ettd hormi on tiivis ja ettei nokiluukuissa ja putkiliitanndissa ole

vuotokohtia, katso sivu 40.

on valittava vastaavasti suurempi seindventtiili.

Ldmpimissa tiloissa oleva kanava on kondenssieristettdvd 30 mm:n
vuorivillalla, jonka ulkopintaan asennetaan kosteussulku. Lapivienneissa

putken ja seindn (tai lattian) vdlinen sauma on tiivistettdvd tiivistysmassalla.

Lisdvarusteena on saatavana 1 metrin mittainen kosteudelta eristetty
palamisilmaletku.

Contura pidattdd oikeudet tehda muutoksia tdssa ohjeessa annettuihin mittoihin ja
menettelyohjeisiin ilman eri ilmoitusta. Uusimman version voi ladata osoitteesta www.contura.eu
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Suojaetaisyys

— CB90AG Style

Tulenarka katto

KAANTOLEVYN (LISAVARUSTE) ASENNUKSEN YHTE-

YDESSA alla annetut suojaetaisyydet eivét pade.
Katso erillinen kdantdlevyn asennusohje.
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Luukun ja tulenaran rakenneosan
tai sisustuksen vélisen etdisyyden
on oltava vahintddn 1,2 m.

Mittapiirroksissa nakyvat vain
takan pienimmat sallitut asennu-
setdisyydet. Terdssavupiippuun
liitettdessd pitdd ottaa huomioon
my0s savupiipun turvaetdisyys-
vaatimukset. Minimietdisyys
eristdmdttomadstd putkesta
tulenarkaan rakenneosaan on
300 mm.

A = korkeus lattiasta kannen
savupiippuliitdntddn

B = korkeus lattiasta taakse
ldhtevan savupiippuliitannan
keskelle

C = korkeus lattiasta
tuloilmaliitdntddn

D = korkeus lattiasta luukun
alareunaan

Palamisilmaliitantd @67

ASENNUS TULENARKAA SEINAA VASTEN
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ASENNUS PALOMUURIA VASTEN

650

Palomuuri

900

Palomuuri

1100

250%*

520

*

hormiin 10 mm:ll&.

** Maalattujen seinien vérjdytymisen vélttamiseksi suosittelemme samoja suojaetdisyyksia kuin tulenarkaan seinddn.

Jos takka asennetaan esim. lasista valmistetulle eduslevylle (lisdvaruste), korkeus lattiasta pienenee eduslaatan paksuuden verran. Irrallinen lasinen eduslevy suurentaa liitantdkorkeutta




Suoritustasoilmoitus asetuksen

(EU) 305/2011 mukaan

Nr. C690A-CPR-220901

Contura

TUOTE

Tuotetyyppi Puuldmmitteinen takka

Tyyppimerkintd Contura 690A

Kayttotarkoitus Asuintilojen lammitys

Polttoaine Puu

VALMISTAJA

Nimi NIBE AB / Contura

Osoite Box 134, Skulptérvagen 10
SE-285 23 Markaryd, Ruotsi

SERTIFIOINTI

AVCP-menettely Jarjestelmd 3

Eurostandardi EN 13240:2001 / A2:2004 / AC:2007

IImoitettu elin

Rein-Ruhr Feuerstatten Priifstelle, NB 1625.

ILMOITETTU SUORITUSTASO

YHDENMUKAISTETUT TEKNISET

PER MINAI DET =
uso Suu SUORITUSTASO ERITELMAT
Palonkestdvyys Hyvéksytty
Palotekninen luokka Al
Suojaetdisyys palavaan materiaaliin Takapuoli: 100 mm

Sivu: 507 mm

Katto: 720 mm

Etupuoli: 1200 mm

Lattia: 0mm

Nurkka: 100 mm

EN 13240:2001 / A2:2004 / AC:2007

Palovaara ulos putoavan palavan polttoaineen Hyvaksytty

vuoksi

Puhdistettavuus Hyvaksytty

Palamispdastot Co: 1500 mg/ m?
NOx: 200 mg/ m*
0GC: 120 mg/ m?
PM: 40 mg/ m*

Pintalampétilat Hyvaksytty

Kahvan lampétila Hyvéksytty

Mekaaninen lujuus Hyvaksytty

Polttopuiden séilytystilan ldmpadtila Hyvéksytty

Nimellisteho 6,0 kW

Hy6tysuhde 86,0%

Savukaasujen ldmpdtila nimellisteholla 206°C

Savukaasujen enimmadisldmpaotila 344°C

Allekirjoittanut vastaa tuotannosta ja ilmoitetun suoritustason noudattamisesta.

Niklas Gunnarsson, Liiketoimintoalueen paallikkd NIBE STOVES

Markaryd, 1. syyskuuta 2022
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EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Valmistaja

NIBE AB / Contura

Osoite

Séhkoposti

Verkkosivusto

Puhelinnumero

Box 134, Skulptdrvdgen 10
285 23 Markaryd, Ruotsi
info@contura.se
www.contura.eu

+46 433 275100

TAMA VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS ON ANNETTU YKSINOMAISELLA VASTUULLAMME SEURAAVILLE TUOTTEILLE:

Kauppanimi

Contura 600 Style-sarja: 610 (A) / 620 (T) / 690 (A/T)

Tuotetunniste

www.contura.eu

EDELLA KUVATTU VAKUUTUKSEN KOHDE ON

ASIAA KOSKEVAN UNIONIN YHDENMUKAISTAMISLAIN-
SAADANNON MUKAINEN,

ASIAA KOSKEVIEN YHDENMUKAISTETTUJEN STANDARDIEN MUKAINEN:

DIR 2009/125/EC

EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

REG (EU) 2015/1185

CEN/TS 15883:2010

(EV)
REG (EU) 2015/1186
REG (EU) 2017/1369

REG (EU) 305/2011

TEKNINEN DOKUMENTAATIO

Epdsuora lammitys: Ei
Suora ldamméntuotto: 6,0 kW
Energiatehokkuusindeksi (EEI): 114,7

Testiraportti

RRF 40 17 4615,NB 1625

PAASTOT NIMELLISLAMMITYSTEHOLLA
POLTTOAINE SUOSITELTAR | Mo SO ns (%) PM 06C o NO,
mg/ Nm* (13 % 0,)

Puuklapit, joiden kosteuspitoisuus on 25 % Kylla Ei 76,0 40 120 1500 200

Pelletit/briketit, joiden kosteuspitoisuus on<12 % Ei Kylla 76,0 40 120 1500 200

Muu puubiomassa Ei Ei

Muu kuin puubiomassa Ei Ei

Antrasiitti ja kuiva hoyryhiili Ei Ei

Kova koksi Ei Ei

Matalalampdinen koksi Ei Ei

Bitumihiili Ei Ei

Ruskohiilibriketit Ei Ei

Turvebriketit Ei Ei

Fossiilisten polttoaineiden seosbriketit Ei Ei

Muu fossiilinen polttoaine Ei Ei

Biomassan ja fossiilisten polttoaineiden seosbriketit Ei Ei

Muu biomassan ja kiintedn polttoaineen sekoitus Ei Ei

OMINAISUUDET KAYTETTAESSA ENSISIJAISTA POLTTOAINETTA

KOHTA SYMBOLI ARVO YKSIKKO KOHTA ‘ SYMBOLI ‘ ARVO YKSIKKO

LAMMITYSTEHO HYOTYSUHDE, JOKA PERUSTUU ALEMPAAN LAMPOARVOON (NCV)

Nimellinen Immitysteho: Pom 6,0 kw :g:;f:hde nimellislgmmitys- ‘ Nt nom ‘ 86,0 %

SAHKONKULUTUS LAMMONTUOTON TYYPPI / HUONELAMPOTILAN SAATO

Nimellisldammitysteholla E|mx - kw Yksitasoinen lammontuotto, ei huoneldmpétilan sdatod Kylla

Alimmalla lammitysteholla E|min - kw Kaksi tai useampia manuaalisia tasoja, ei huoneldmpétilan saatéa Ei

Valmiustilassa el - kw Mekaanisella termostaatilla huoneldmpétilan sdétoon Ei
Elektronisella huoneldmpéotilan saadalla Ei
Elektronisella huoneldmpétilan saddolld ja paivaajastimella Ei
Elektronisella huoneldmpétilan séddolld ja viikkoajastimella Ei
MUUT OHJAUSVAIHTOEHDOT
Huoneldmpétilan saatd, lasndolotunnistuksella Ei
Huoneldmpadtilan séato, avoimen ikkunan tunnistuksella Ei
Etdisyysohjausvaihtoehdolla

Kokoonpanoa, asennusta tai huoltoa koskevat
erityiset varotoimenpiteet.

Palosuojausta ja turvaetdisyyksid palaviin rakennusmateriaaleihin on noudatettava kaikissa olosuhteissa.
Riittavd palamisilman saanti on aina varmistettava. Poistoilmajérjestelmat voivat hdirita palamisilman sydttod.

Allekirjoittanut vastaa valmistuksesta ja suoritustasoilmoituksen mukaisuudesta.

Niklas Gunnarsson, Business area manager NIBE STOVES
Markaryd, 1. tammikuuta 2022



& Montering

Om insatsen behdver ldggas ned for att
forflyttas bor I6sa delar demonteras.
Demontering av eldstadsbeklddnad
beskrivs i slutet av denna anvisning.

1 Galler

2 Rostertallrik

3 Lock till botten

4 Eldstadsbeklddnad (Vermiculit)
5 Typskylt

6 Brasbegransare

Avant de procéder au
montage

Les éléments non fixés devront étre
déposés si l'insert doit étre couché

pour étre déplacé. Le démontage de
I'habillage du foyer est décrite a la fin de
ce document.

1 Grille

2 Grille de décendrage

3 Couvercle de fond

4 Habillage du foyer (Vermiculite).
5 Plaque signalétique

6 Pare-bliches

@ Ennen asennusta

Jos tulipesa pitad siirtda kyljelldan, irto-
osat pitdd irrottaa. Tulipesédn verhoilun
irrotus kuvataan ohjeen lopussa.

1 Saleikko

2 Ruostumaton terdslautanen

3 Pohjakansi

4 Tulipesdn verhous (vermikuliitti)
5 Tyyppikilpi

6 Suojareunus

@ Vor der Montage

Wenn der Einsatz in liegender Position

versetzt werden muss, sind lose Komponenten

zu demontieren. Die Demontage der

Brennraumauskleidung wird am Ende dieser

Anleitung beschrieben.

1 Gitter

2 Rostteller

3 Bodenabdeckung

4 Brennraumauskleidung (Vermiculit)
5 Typenschild

6 Stehrost

@ Prior to installation

If the insert needs to be put down to

be moved, loose components should

be removed. Removal of the hearth
cladding is described at the end of these
installation instructions.

1 Grille

2 Grate disc

3 Base cover

4 Hearth cladding (Vermiculite)
5 Type plate

6 Fire bars

@ Frima del montaggio

Se e necessario smontare l'inserto per
spostarlo, rimuovere prima i componenti
liberi. La procedura di smontaggio del

rivestimento del focolare é descritta alla fine

delle presenti istruzioni.

1 Griglia

2 Griglia del braciere

3 Coperchio del fondo

4 Rivestimento interno del focolare
(vermiculite).

5 Etichetta prodotto

6 Fermalegna

A

@® For montering

Hvis innsatsen ma legges ned for a flyttes,
ber lgse deler demonteres. Demontering
av brennplater og hvelv er beskrevet mot
slutten av denne veiledningen.

1 Gitter

2 Rist

3 Lokk til bunnen

4 Brennplater og hvelv (vermikulitt)
5 Typeskilt

6 Kubbestopper

@ For opstiling
Hvis indsatsen skal laegges ned for at
blive flyttet, ber lesdele afmonteres.
Afmontering af ovnbekladning beskrives
i slutningen af denne vejledning.

1 Gitter

2 Rund askerist

3 Deksel til bund

4 Ovnbekledning (Vermiculite)
5 Typeskilt

6 Brandeholder

@ Voorafgaand aan
montage

Als de inzet liggend moet worden verplaatst,
moeten losse onderdelen worden
gedemonteerd. De demontage van de
haardbekleding wordt beschreven aan het
eind van deze instructies.

1 Rooster

2 Roosterschijf

3 Deksel bodem

4 Haardbekleding (vermiculiet)
5 Typeplaatje

6 Houtvanger
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@ Bakétanslutning till murad skorsten

@ Ruckseitiger Anschluss an einen gemauerten Schornstein

@ Bakmontering til murt skorstein

@ Raccordement par larriere a une cheminée de magonnerie

@ Rear connection to a masonry chimney

@ Tilslutning bagud til muret skorsten

@ Liitanta taaksepain muurattuun savupliippuun

° Collegamento alla canna fumaria in muratura dal retro della stufa

@ Achterwaartse aansluiting op een gemetselde schoorsteen




Toppanslutning till skorsten
Varmluftsgallret maste vara monterat innan
skorstenen toppansluts.

Oberseitiger Anschluss an den Schornstein
Das Warmluftgitter muss montiert sein, bevor ein
Schornsteinanschluss an der Oberseite erfolgt.

Toppmontering til skorstein
Varmluftsgitteret ma vaere montert far skorsteinen
topptilkobles.

Raccordement par le haut
Monter la grille d'air chaud avant le raccordement a la
cheminée par le haut.

Top connection to the chimney

The hot air grille must be installed before chimney
top connection.

Toptilslutning til skorsten
Varmluftristen skal vaere monteret, far
skorstenen toptilsluttes.

° Liitanta ylospain savupiippuun
Lamminilmaritild pitdd asentaa ennen savupiipun

liitdntaa ylospdin.

Collegamento alla canna fumaria dal piano della stufa
Prima di collegare la canna fumaria al piano della stufa, assicurarsi
che la griglia dell'aria calda sia montata.

Bovenaansluiting op een schoorsteen

Het heteluchtrooster moet zijn gemonteerd, voordat de
schoorsteen op de bovenaansluiting wordt aangesloten.
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@ Forbraendingsluft

@ Tuloilma

° Alimentazione dellaria

@ Toevoerlucht
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@ Vid val av vdrmemagasin ga till ndsta sida.

@ Blattern Sie bei Auswahl eines Warmespeichermagazins zur néchsten Seite.

@ For & velge varmemagasin, ga til neste side.

@ Pour I'option réservoir d'accumulation de chaleur, voir page suivante.
@ For the heat tank option, go to the next page.

@ Hvis du har valgt varmemagasin, ga til naste side.

e Ldmpomakasiinin valintaa varten mene seuraavalle sivulle.

° Per il montaggio dell'accumulatore di calore vedere la pagina successiva.

@ Ga bij het kiezen van een warmtemagazijn naar de volgende pagina.
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Montering av varmemagasin

Tillsammans med stenarna levereras ett spjall. Sténg spjallet efter
sista vedildgget for att erhalla maximal avsvalningstid. Det ar dock
viktigt att 6ppna spjallet vid ndsta upptandning. Annars hindrar man
konvektionsluften att kyla insatsen under pagaende eldning.

Montage des Warmespeichermagazins

Mit den Steinen wird eine Klappe geliefert. Schliefen Sie die Klappe
nach dem letzten Holzauflegen, um eine hdchstmdgliche Abkihlzeit
zu bekommen. Die Klappe muss jedoch unbedingt beim ndachsten
Anziinden wieder gedffnet werden. Ansonsten wird die Konvektionsluft
daran gehindert, den Einsatz wahrend der Befeuerung zu kiihlen.

Montering av varmemagasin

Det leveres et spjeld sammen med steinene. Lukk spjeldet etter at du
har lagt inn ved for siste gang, for & oppna maksimal avkjglingstid.
Spjeldet ma imidlertid dpnes ved neste opptenning. Hvis ikke hindrer
man konveksjonsluften i & kjgle innsatsen under fyringen.

Montage du reservoir daccumulation de chaleur
Un volet est livré avec les plaques en pierre a accumulation de chaleur.
Fermer le volet apreés la derniére flambée, afin de garantir une durée
de refroidissement optimale. Il est néanmoins important d'ouvrir le
voler loirs de la prochaine flambée. On risque autrement d’empécher
I'air de convection de refroidir le foyer durant le chauffage en cours.

Installation of heat tank

A damper is supplied with the stones. Close the damper after the last
addition of wood to obtain maximum cooling off time. It is important
to open the damper at next lighting. Otherwise the convection air is
prevented from cooling the insert during the firing.

@

@ © 0600 6 06 00

Kamin med spjall far ej utrustas med flakt!

Kamingfen mit Ventilator diirfen nicht mit
Konvektionsklappen bestiickt werden!

Peisovn med vifte ma ikke utstyres med
konveksjonsspjeld!

Le poéle doté d'un ventilateur ne doit pas étre
équipé d'un volet de convection!

Stoves with fans must not be equipped with a
convection damper!

Brandeovne med ventilator ma ikke udstyres med
konvektionsspjzeld!

Puhaltimella varustettua takkaa ei saa varustaa
kiertoilmapellilla!

Le stufe provviste di ventola non possono essere
equipaggiate di farfalla di convezione dell'aria!

Een kachel met ventilator mag niet worden uitgerust
met een convectieklep!

o

Montering af varmemagasin

Der leveres et spjeld sammen med stenene. Luk spjeldet efter sidste
gang, der leegges brande pa, for at bevare maksimal afkglingstid. Det
er dog vigtigt at abne spjeldet ved naste optaending. Ellers forhindrer
man, at konvektionsluften keler indsatsen under fyring.

Lampdmakasiinin asentaminen

Kivien mukana toimitetaan pelti. Sulje pelti viimeisen puunlisdyksen
jalkeen mahdollisimman pitkdn jadhtymisajan varmistamiseksi. On
tarkeda, ettd pelti avataan seuraavan lammityskerran yhteydessa.
Muuten konvektioilma ei voi jddhdyttéda tulipesaa lammityksen aikana.

Montaggio dellaccumulatore di calore

Assieme alle pietre viene fornita una ventola. Chiudere la ventola

dopo l'ultimo inserimento di legna, per ottenere la massima durata

del calore. Tuttavia & importante aprire la ventola alla successiva
accensione, altrimenti I'aria di convezione impedisce il raffreddamento
del rivestimento durante I'accensione.

Montage van warmtemagazijn

Samen met de stenen wordt een klep geleverd. Voor een maximale
afkoeltijd sluit u de klep nadat u er voor de laatste keer hout in hebt
gelegd. Het is echter van belang om de klep bij de volgende keer
ontsteken te openen. Anders kan de convectielucht de inzet tijdens het
stoken niet koelen.

@

@ © 6 66 6 6 0 O

Vid toppansluten skorsten mdste vdrmemagasinet och
spjallet monteras fdre skorstenen.

Bei einem oberseitig angeschlossenen Schornstein miissen
Warmespeichermagazin und Klappe vor dem Schornstein
montiert werden.

Ved topptilkoblet skorstein ma varmemagasinet og spjeldet
monteres fgr skorsteinen.

Lorsque la cheminée est a raccordement par le haut, le
réservoir d'accumulation de chaleur et le volet doivent étre
montés avant la cheminée.

With top connected chimneys, the heat tank and the damper
must be installed before the chimney.

Ved toptilsluttet skorsten skal varmemagasinet og spjaldet
monteres far skorstenen.

Kun takka liitetdan ylospdin savupiippuun, lampdmakasiini ja
pelti pitdd asentaa ennen savupiippua.

Per le stufe con collegamento alla canna fumaria dal top,
montare 'accumulatore di calore e la regolazione dell'aria
prima del tubo per i fumi.

Bij een aan de bovenkant aangesloten schoorsteen moeten
eerst het warmtemagazijn en de klep worden gemonteerd en
dan de schoorsteen.









@ Uppstélining av luckan, vid stadning/service

Luckan kan spdrras i ppet ldge, med hjdlp av Idsarmen pa kaminens
vanstra sida.

@ Aufstellen der Tur fur Reinigung und Service

Mithilfe des Armes an der linken Seite des Kamins kann die Tir in
ihrer gedffneten Stellung arretiert werden.

@ Lasing av deren i apen posisjon, ved rengjering/
service

Dgren kan lases i dpen posisjon, ved hjelp av Idsearmen pa venstre
siden av ovnen.

@ Placement de la porte, pour le nettoyage et/
ou lentretien

La porte peut étre verrouillée en position ouverte, a l'aide du levier de
verrouillage situé sur le coté gauche du poéle.

@ Door in open position, for cleaning/service

The door can be secured in the open position using the locking lever
on the left side of the stove.

@ Spaerring af lagen, ved rengering/service

Lagen kan sparres i aben position ved hjzlp af [asearmen pa
venstre side af braendeovnen.

Luukun asettaminen puhdistusta/huoltoa varten

Luukku voidaan lukita avattuun asentoon takan vasemmalla
puolella olevalla lukitusvarrella.

0 Bloccaggio dello sportello per la pulizia/
la manutenzione

Lo sportello puo essere bloccato in posizione aperta con una levetta di
blocco posta sotto la parte sinistra della stufa.

Plaatsen van de deur, bij schoonmaken/onderhoud

De deur kan in geopende stand worden vastgezet met behulp van de
vergrendeling aan de linkerzijde van de kachel.




L

@ Demontera eldstadsbekladnaden (Vermiculit)

@ So demontieren Sie die Brennraumauskleidung (Vermiculit)
@ Slik demonterer du ildstedsbekledningen (Vermikulitt)

@ Voici comment démonter I'habillage du foyer (Vermiculite)
@ How to remove the hearth surround (Vermiculite)

@ S&dan afmonterer du ovnbekleedningen (Vermiculite)

@ Nain irrotat tulipesan verhouksen (vermikuliitti)

° Come smontare il rivestimento del focolare (vermiculite)

@ Zo demonteert u de kachelbekleding (vermiculiet)

Handle with carel!
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